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Umfassende Trinkwasseruntersuchung gemaB TrinkwV i.d.F. vom 19.06.2020

Die Untersuchung der am 20.09.2021 entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer:
Entnahmetag/Uhrzeit:
Einlieferungstag:
Untersuchungsbeginn/-ende

Frau Ackermann, Labor Dr. Scheller GmbH
20.09.2021, 9.15 Uhr

20.09.2021

20.09.2021 / 20.10.2021

Entnahmestelle: Wasserspeicher Oberrammingen, Hahn am Auslass
des Hochbehalters (ZWV Oberrammingen)
Objektkennzahl 1230 0778 00946
Temperatur (°C) Wasser. + 10,3 Luft: + 13
Aussehen: farblos, klar
Geruch: o. B.
Probenahmeverfahren: DIN ISO 5667-5 — A 14 (2011-02) — Stichprobe
Eﬁ' : Para?neter ‘ AL e e
Anl. 2, Teil |- Chemische Parameter, deren Konzentraion sich im Verteilungsnetz | der Hausinstallation id.R. nicht me
2. |Benzol mgl/l < 0,00025 0,0010 DIN33407:1991-05 - F 8-
3 Bor mg/| < 0,01 1,0 DINENISO 172042201701 -E29
4. |Bromat mgl/l < 0,002 0,010 DINENISO 15061: 2001-12-D 34
5. |Chrom mgl/l < 0,00050 0,050 DINEN1Z3316%6.08-E 10 Ab.4
6. |Cyanid mg/l < 0,005 0,050 DIN38405:201104-D 131
7. | 1,2-Dichlorethan mg/I < 0,0003 0.0030 DINENISO 10301:1997-08- F 4
8. |Fluorid mg/l 0,042 1,5 DIVENISO 1030412000070 20
9. | Nitrat mg/l 15,1 50 DINENISO 10304-1200907-D 20
12. | Quecksilber mg/l < 0,0001 0,0010 DINENISO 172942201701 ~E 2
13. |[Selen mg/l < 0,001 0,010 DINENISO 172042201701 -E 29
14. | Tetrachlorethen u. Trichlorethen mg/l < 0,0005 0,010 DINENISO 10301:1997-08-F 4
15. |Uran mg/l 0,0019 0,010 DINENISO 17242201701 ~E29
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Die Analysendaten bezichen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde. Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.
Durch die DAKKS akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschiiftsbedingungen (siehe Riickseite) ~ USt-IdNr.: DE222765747 - St.-Nr.: 103/131/00419
Bankverbindung: Kreissparkasse Augsburg - IBAN: DE54 720501010200 4951 09 - BIC: BYLADEMIAUG
Telefon: +49 (0)821 45 0733-0 - Telefax: +49 (0)821 4507 33-6 - E-Mail: zentrale@labor-dr-scheller.de - Internet: www.labor-dr-scheller.de




Labor Dr. Scheller GmbH, 86167 Augsburg

Blatt — 2 — zum Schreiben vom 27.10.2021 unser Zeichen: 3049/21/2
Ilfﬁ Parameter Einheit | ermittelte Werte. ggﬁ;'gg%isvv Methoden
Anl. 2, Teil Il - Chemische Parameter, deren Konzentrgt_l_'oh im Verteilungsnetz einschl. der Hausinstallation ansteigen kann
1. |Antimon mg/l < 0,0005 0,0050 DINENISO 172042201701 ~E 29
2. |Arsen o mg/I 0,0012 0,010 DINENISO 17204-2201701 ~E X
3. | Benzo-(a)-pyren mg/l | < 0,000003 0,000010 | onevisoress 2ieas- F 18
4. | Blei mg/| < 0,001 0,010 DINENISO 17204-22017:01 ~E 2
5.  Cadmium mg/l | <0,0003 0,0030 | onevsomaaainor-£
7. | KdBfer T mg/| < 0,002 2,0 DINENISO 17204-2201701-E29
8. | Nickel mg/l < 0,002 0,020 DINENISO 17204-22017-01-E 29
9. | Nitrit mg/l | <0,01 0,50 DINENISO 1030+1200807-D20
10. | Polyz. arom. Kohlenwasserstoffe |mg C/l £| < 0,00001 0,00010 | owenisorsss 0sas- 18
'11. | Trihalogenmethane mg/lZ | < 0,0005 0,050 DINENISO 1030 19978-F 4
Anlage 3— Indikatorparameter
1. | Aluminium mg/l < 0,010 0,200 DINENISO 172042201701 ~E2)
2. | Ammonium mg/| <0,01 0,50 DIN33406:1963-10~E 51
3. | Chlorid mg/Il 46,4 250 DINENISO 10304-1:200907-D 20
6. |Eisen ma/l < 0,01 0,200 DINENISO 17204-2201701-E 29
13. | Mangan mg/| < 0,002 0,050 DINENISO 172042201701 -E 2
14. | Natrium mg/l 16,0 200 DINENISO 172942201701-E2)
15. | Organ. geb. Kohlenstoff (TOC) mg/l | <0,5 ) o, Ry
17. | Sulfat mg/l 10,6 250 DINENISO 10304-1:200907-D20
sonstige Parameter < EEa e : : '
geloster Sauerstoff (bei 8,4°C) mg O/l 10,6 — DINISO 17289: 201412-G25
Calcium mg/l 89,9 s DINENISO 17204-22017-01-E20
Magnesium mg/l 27,0 - DINENISO 172942201701 -E®)
Gesamtharte mmol/l 3,35 - DIN33405:1986.01 ~H6
° dH 18,8 -
Hartebereich gem. WRMG v. 05.03.87 3 —
Hartebereich gem. WRMG v. 29.04.07 hart =
Saurekapazitat pH 4,3 mmol/l 5,35 — DIN 33409:2005-12~H7-2
Kalium mg/l 0,59 - DINENISO 172942201701 ~E29
Calcitldsekapazitat (CaCO;) mg/| <0 5 DIN33404: 201242-C10
*) ohne anormale Veranderung
Beurteiiung

Die in der untersuchten Wasserprobe vorstehend zum Untersuchungszeitpunkt ermittelten Analysen-
daten entsprechen den Anforderungen geman Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2), Teil I, Ifd.Nr. 2 bis 9 und 12 bis
15, Teil ll, Ifd.Nr. 1 bis 5 und 7 bis 11 sowie gemaR Anlage 3 (zu § 7), Ifd.Nr. 1 bis 3, 6, 13 bis 15 und 17
der Trinkwasser-Verordnung vom 21.05.2001 (TrinkwV) i.d.F. vom 19.06.2020.

Sie bieten — in Verbindung mit dem gleichzeitig ermittelten einwandfreien Ergebnis der routine-maRigen
Untersuchung — keinen Anlass zur Beanstandung.

APl
N
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Bestimmung von Pflanzenbehandlungs- und Schidlingsbekampfungsmittein und
deren Metaboliten gemaR Auflagen Wasserwirtschaftsamt bzw. Gesundheitsamt

Die Untersuchung der am 20.09.2021 entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer:
Entnahmetag/Uhrzeit:
Einlieferungstag:
Untersuchungsbeginn/-ende
Entnahmestelle:

Objektkennzahl
Temperatur (°C) Wasser:
Probenahmeverfahren:

Frau Ackermann, Labor Dr. Scheller GmbH
20.09.2021, 9.15 Uhr

20.09.2021

20.09.2021 / 20.10.2021

Wasserspeicher Oberrammingen, Hahn am Auslass
des Hochbehélters (ZWV Oberrammingen)

1230 0778 00946

+ 10,3 Luft: + 13
DIN ISO 5667-5 — A 14 (2011-02) — Stichprobe

Bestimmung von Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmitteln und deren
Metaboliten gemaB Auflagen Wasserwirtschaftsamt bzw. Gesundheitsamt
(in Fremdvergabe durch akkreditierte Untersuchungsstelle)

Parameter und Ergebnisse siehe anhéngendem Priifbericht Nr. 133222502/04 des Zweckverbandes
Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft SiidWest vom 19.10.2021.

Beurteilung:

In der vorgelegten Wasserprobe konnten zum Untersuchungszeitpunkt die Parameter gemaB
anhangendem Priifbericht des Zweckverbandes Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft Sud-
West nachgewiesen werden. Die gemaB Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil 1, Ifd.Nr. 10 der Trink-wasser-

Verordnung vom 21.05.2001 (TrinkwV) i.d.F.

vom 19.06.2020 festgelegten Grenzwerte von

0,00010 mg/! je einzelne Substanz sind eingehalten; ebenso der Summengrenzwert in Hohe von
0,00050 mg/l geméaB Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil 1, Ifd.Nr. 11 TrinkwV.

(Dr G heller, Laborlemf

t’—'/

¥

Die Analysendaten beziehen sich ausschlmﬂh

D./SEBAM: Staatliches Gesundheitsamt Mindelheim

%Lte 3von3
g/ens? ide. Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Durch die DAKKS akkreditiertes. P/ri}ﬂ;a Dre Zi(‘;(redmemng gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.
Es gelten unsere Allgemeinen Gcschﬁﬁ?béﬂx_g,ngen (siche Riickseite) ~ USt-IdNr.: DE222765747 - St.-Nr.: 103/131/00419
Bankverbindung: Kreissparkasse Augsburg - IBAN: DE54 72050101 0200 495109 - BIC: BYLADEM1AUG
Telefon: +49 (0)821 4507 33-0 - Telefax: +49 (0)821 450733-6 - E-Mail: zentrale@labor-dr-scheller.de - Internet: www .labor-dr-scheller.de
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Prifbericht 133225/02/04

Probennahmezeitpunkt

Probeneingang 05.10.2021

Probennehmer Probenehmer Labor Dr. Scheller

Probenahmeverfahren DIN ISO 5667-5 - A 14 (2011-02)

Probenbezeichnung Proben-Nr. 21.356/21

Labornummer 133225/02/04

Untersuchung von Trinkwasser
Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV

PBSM mittels GC-MS Bayern 2020
Chlorthalonil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Cypermethrin < 0,00005 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Deltamethrin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Flumioxazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Kresoxim-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
lambda-Cyhalothrin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Picoxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Triadimenol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Summe n.n. mg/L 0,0005 -
PBSM LC-MS Bayern 2020
2-Hydroxyatrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Aclonifen < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Amidosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Atrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Azoxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Boscalid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bromacil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Carbendazim < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Chloridazon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Chlormequat < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Chlortoluron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clomazone < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clothianidin < 0,00002 _mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Cyflufenamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Cymoxanil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Cyproconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desethyl-Desisopropyl-Atrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin (Desethylsi- | < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
mazin)
Desethylterbuthylazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desmedipham < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Difenoconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Diflufenican < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimefuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethenamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethoat < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethomorph < 0,00002 ma/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimoxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Diuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Epoxiconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Ethidimuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Ethofumesat < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Laborgemeinschaft SiidWest Zweckverband Wasserwerk Langenau
Kooperation der Laboratorien der Landeswasserversorgung Betriebs- und Forschungslabor
Bodensee-Wasserversorgung und der (( DAKKS Sitz: Stuttgart 89129 Langenau

Landeswasserversorgung

Deutsche
Akkreditierungsstelie
©.PL-16961-01.00

Registergericht. Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRA 12906

Telefon: (073 45) 96 38 22 - 61

E-Mail: labor@lw-online.de
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Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV
Fenpropidin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fenpropimorph < (,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flazasulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flonicamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Florasulam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluazinam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flufenacet < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluopicolide < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluopyram < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flurtamone < 0,00002 | mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flusilazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Imazalil < 0,00002 ma/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Imidacloprid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
lodosulfuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Iprodion < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Isoproturon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Isoxaben < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Lenacil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mandipropamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mesosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metalaxyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metamitron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Methiocarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metolachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metosulam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metribuzin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metsulfuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Myclobutanil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Napropamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Nicosulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Penconazol < 0,00002 mg/L 0,1 DIN 38407-36:2014-09
Pendimethalin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pethoxamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Picolinafen < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pinoxaden < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pirimicarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prochloraz < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propamocarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propiconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propoxycarbazon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propyzamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Proquinazid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prosulfocarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prothioconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pyrimethanil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pyroxsulam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quinoclamin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quinoxyfen < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Rimsulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Simazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Spiroxamine < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Laborgemeinschaft SiidWest Zweckverband Wasserwerk Langenau
Kooperation der Laboratorien der Landeswasserversorgung Betriebs- und Forschungslabor
Bodensee-Wasserversorgung und der « DAKKS Sitz: Stuttgart 89129 Langenau

Deutsche
Akkrediderungsstelle
D PL-18961.01.00

Landeswasserversorgung

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart

Registernummer: HRA 12906

Telefon: (073 45) 96 38 22 - 61
E-Mail: labor@lw-online.de
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Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV :
Tebuconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tebufenpyrad < (,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Terbutylazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tetraconazole < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Thiacloprid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Thiamethoxam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Thifensulfuron-methyl <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Topramezone < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triasulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tribenuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Trifloxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triflusulfuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triticonazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tritosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Summe n.n. mg/L 0,0005 -
2,6-Dichlorbenzamid < 0,00002 mg/L DIN 38407-36:2014-09
PBSM LC-MS saure Herbizide Bayern 2020
2,4-D < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bentazon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bromoxynil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clodinafop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clopyralid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dicamba < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fenoxaprop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluazifop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluroxypyr < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Haloxyfop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
loxynil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
MCPA < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mecoprop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36.2014-09
Mesotrione < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Picloram < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quinmerac < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Sulcotrione < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triclopyr < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Summe n.n. mg/L 0,0005 -
PBSM Glyphosat/Glufosinat Bayern 2020
Glufosinat < 0,00002 mg/L 0,0001 LW-PV C 130:2021-01
Glyphosat <0,00002 mg/L 0,0001 LW-PV C 130:2021-01
Summe n.n. mg/L 0,0005 -
Probeneingangstemperatur 14,6 °C DIN 38404-4:1976-12

Untersuchungsdauer: 05.10.2021 - 18.10.2021

Dieser Prufbericht wurde geprift und freigegeben, er ist ohne Unterschrift giiltig.

Langenau, den 19.10.2021 Joachim Manner
(Leiter klass. Phys.-chem. Analytik)

Laborgemeinschaft SiidWest Zweckverband Wasserwerk Langenau
Kooperation der Laboratorien der Landeswasserversorgung Betriebs- und Forschungslabor
Bodensee-Wasserversorgung und der (( DAKKS Sitz: Stuttgart 89129 Langenau
Landeswasserversorgung Dautsche Registergericht: Amtsgericht Stuttgart ~ Telefon: (0 73 45) 96 38 22 - 61
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Augsburg, den

27.10.2021/ors

RoutineméRige Trinkwasseruntersuchung gemiR TrinkwV i.d.F. vom 19.06.2020
Die Untersuchung der am 20.09.2021 entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer:
Entnahmetag/Uhrzeit:
Einlieferungstag:
Untersuchungsbeginn/-ende
Entnahmestelle:

Frau Ackermann, Labor Dr. Scheller GmbH
20.09.2021, 9.15 Uhr

20.09.2021

20.09.2021 / 22.09.2021

Wasserspeicher Oberrammingen, Hahn am Auslass
des Hochbehélters (ZWV Oberrammingen)

Objektkennzahl 1230 0778 00946

Temperatur (°C) Wasser. + 10,3 Luft: + 13
Aussehen: farblos, klar

Parameter Sk *Ein'h_fe;if : Er-rqit,te_l‘t‘gwgﬂe‘v & e?nr:g?:rxw

Mikrobiologische Untersuchungen [Probenahmeverfatiren: DIN EN [SO19458 (2006-12) Zweck ]
Koloniezahl bej 22 °C KBE/ml 0 100 Tkl § 15 Abs. 1o (AgaeNavbocen)
Koloniezahl bei 36 °C KBE/m| 0 100 Trirke/§ 15 Abs o (Agar-Natrtoden)
Coliforme Bakterien KBE/100 mi 0 0 DINENISO 93081 201709 (CCY
Escherichia coli KBE/100 ml 0 0 DINENISO9308-1:2017-09 (CCA)
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DINENISO7899-22000-11

-Physikalisch-chemische Untersuchungen

[Probenahmeverfahren: DIN ISO 5867-5— A 14 (2011.02) — Sfichprobe]

Farbung (SPAK bei 436 nm) m <0,1 0,5 DINENISO 7687201204~C 1
Triubung NTU 0,02 1,0 DINENISO 7027201641-C 21
Geruchsschwellenwert (bei 23 °C) GSw 1 3 DINEN 162220061083
Geschmack 0.B. — DEVB 121971

Elektr. Leitfahigkeit (bei 25 °C) pS.cm’” 715 2790 DINEN 27888:1993-11~C8
pH-Wert (bei 11,0 °C) 7,67 26,5 U. <9,5 | ONENISO1053201204-C5

Beurteilung

Die in der untersuchten Trinkwasserprobe vorstehend zum Untersuchungszeitpunkt ermittelten mikrobio-

logischen, sensorischen und physikalisch-chemischen Anal

gemaf Anlage 1 Teil | (zu § 5 Abs. 2)
19 degfTrinkwV i.d.F. vom 19.06.2020.

ysendaten entsprechen den Anforderungen

, Ifd.Nr. 1 und 2 sowie Anlage 3 (zu § 7), Ifd.Nr. 5, 7 bis 12, 18 und

D./SEBAM: Staatliches Gesundheitsamt Mindelheim

Lel o .
yr?ggr&yn 1$}ez1chcn sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.
~Duy rd?/ DAKKS akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

[ Cliléller, Laborleitung)
| 2 \“;.;“;H 5 Seite 1 von 1
2\ o
\ J:\L DU
\ '.;;,:i" \!,._4,3‘ ’/Eh_vg,a‘} unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen (siche Riickseite)

e - Bankverbindung: Kreissparkasse Augsburg - IBAN: DE54 72050

USt-1dNr.: DE222765747 - St.-Nr.: 103/131/00419
1010200495109 - BIC: BYLADEM1AUG

Telefon: +49 (0)821 4507 33-0 - Telefax: +49 (0)821 450733-6 - E-Mail: zentrale@labor-dr-scheller.de * Internet: www.labor-dr-scheller.de




